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A001

JL

Grímsnes

AFSTÖÐUMYND/ BYGGINGARLÝSING/ SKRÁNT.

1 : 500
AFSTÖÐUMYND

1 : 2000
AFSTÖÐUMYNDBYGGINGALÝSING.

Byggingarlýsing fyrir íbúðarhús að Bjarkarlæk, Grímsnes- og Grafningshreppi:

Landnúmer L224049, Fastanúmer F 235-8640, 
Staðgreinir 8719-2-00058030
Brúttóflötur          A-rými 207,3 m2 + B-rými 48,0 m2 
Brúttórúmmál 764,3 m3
Stærð lóðar 94.822 m2 skv. mæliblaði
Nýtingarhlutfall 0,002
Bílastæði fyrir íbúðarhús á lóð: 4

Íbúðarhús á einni hæð ásamt bílskúr, byggt á staðnum. Húsið er að hluta til forsmíðað erlendis og frágengið á staðnum.
Áætlaður fjöldi íbúa er 3 manneskjur.

Sökklar og gólfplata eru steinsteypt. Ofan á sökkla kemur timburhús  á einni hæð.  Einangrun undir botnplötu er 100mm plasteinangrun.
Útveggir verða úr 45mm x 145mm stoðum. Utan á stoðir klæðist 9mm krossviður. Útveggir klæðast með dökku lóðréttu bárujárni og
standandi lerkiklæðningu , ýmist litað eða látið veðrast.
Að innanverðu er rakavarnarlag og 45mm rafmagnsgrind sem klæðist með 13mm trefjagifsplötum.
120mm steinull er í útveggjagrind og 50mm steinull í lagnagrind.
Útveggjaklæðning er loftuð um 20mm loftbil bak klæðningar.

Þak er timburþak klætt með 2-földum ásoðnum þakpappa. Minnsti halli þaks er 1:40. 
Þak er loftað með loftunarraufum í útvegg um 50mm loftbil undir þakklæðningu, 1000 mm2 loftun pr. m2.þaks.

Innveggir eru úr timburstoðum sem klæðast með 13mm trefjagifsplötum beggja vegna.

Hús og steyptar verandir eru hituð með gólfhita. Gólfhitalagnir eru ísteyptar í botnplötu. 

Byggingar tengjast dreifikerfi RARIK, Hitaveitu Grímsnes- og Grafningshrepps og vatnsveitu sveitafélagsins.
Fráveitur eru í 3000 L rotþró og seturlögn innan lóðar, min. 10m frá húsi.

Gluggar eru álklæddir trégluggar með tvöföldu K-gleri. Öryggisgler í öllum gólfsíðum gluggum og hurðum.

Einangrun  er 145 mm steinullareinangrun í útveggjum, 100 mm polysterin undir gólfi og innan í sökkla og 220 mm  þakull með áfastri 
vindvörn, í þaki. Rakavarnarlag neðan á einangrun. Steinull í þaki skal haldið með 2mm stálvír c/c300.

Loftræsing er vélræn og um opnanlega glugga. Kolavifta er í eldhúsi.
Inntaksgrind er í bílskúr en varmaskiptir og mælar utan á norðausturhlið húss.

Eldstæði skal vera frágengið samkv. grein 9.6.5 og 9.6.6 í byggingareglugerð.

Setlaug skal vera frágengin samkv. grein 12.10.4 í byggingareglugerð.

Í öll blautrými komi niðurfall.

Algild hönnun: 150sm radíus f. hjólastóla er á baðherbergjum og u.þ.b. 130x180sm framan við hurðir á göngum. Auðvelt er að færa 
eldhúseyju vegna aðgengismála.

Litir húss:
Útveggir: Ljóslituð og veðruð lerkiklæðning og dökk báruálklæðning. 
Gluggar: Dökkgráir
Útihurðir: Dökkgráar

Brunalýsing:
Allar klæðningar amk. í flokki 1.
Bílskúr er aðskilinn frá íbúðarhúsi með REI 60 vegg.

Í húsið komi 9 lítra handslökkvitæki (SL) af viðurkenndri gerð, reykjsynjarar (R) í svefnherbergjum og alrými, merkt inn á uppdrátt.

Björgunarop h+b= >150cm eru úr öllum svefnherbergjum.

Pam gildi rakasperru sé a.m.k 500
Pam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20

Gluggar skulu standast standast slagregnsprófun skv. gr. 8.2.6 í byggingarreglugerð.

Öll lokuð rými verða loftræst.

Skilti til merkingar á lóð verður út við veg.

Sorpi skal skilað samkv. reglum sveitarfélags hverju sinni.

NÝBYGGINGIN ÞARF AÐ UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGAREGLUGERÐAR UM KÓLNUNARTÖLUR, U-GILDI:

ÞAK                              0,2
LÉTTUR ÚTVEGGUR        0,3
GLUGGAR         2,0
HURÐIR              3,0
ÚTVEGGIR, VEGIÐ MEÐALTAL 0,85

TÁKN Á UPPDRÆTTI

R Reykskynjari
SL Handslökkvitæki
ÖG Öryggisgler
BO Björgunarop
LR Loftræsing
NF Niðurföll
GN Gólfniðurföll

LOFTMYND
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ÚTLIT

1 : 100
ÚTLIT AUSTUR

1 : 100
ÚTLIT NORÐUR

1 : 100
ÚTLIT SUÐUR

1 : 100
ÚTLIT VESTUR

Litir húss:

Útveggir: Ljóslituð og veðruð lerkiklæðning og dökk 
báruálklæðning. 

Gluggar: Dökkgráir

Útihurðir: Dökkgráar

Þak: Ásoðinn pappi
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