
GALDRAMÝRI

ALMENNT

UM ER AÐ RÆÐA ALMENNA RAFLÖGN Í SUMARHÚS OG SKEMMU VIÐ 
GALDRAMÝRI Á SELFOSSI.

HÖNNUNARFORSENDUR

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012
STAÐLARÖÐ ÍST HD 60364
HANDBÓK ÍST HB 200:2022
TÆKNILEGIR TENGISKILMÁLAR RAFORKUDREIFINGAR, TTR 2009

SKAMMSTAFANIR

GNF GÓLFNIÐURFALL

TÖFLUHEITI OG SKÝRINGAR

+TX.X TAFLA FYRIR LÁGSPENNU BÚNAÐ
+TSX.X TAFLA FYRIR SMÁSPENNU BÚNAÐ
+TAX.X TAFLA FYRIR AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI 
+TMX.X TAFLA FYRIR ÖRYGGISMYNDAVÉLAR
+TNX.X TAFLA FYRIR MIÐLÆGAN NEYÐARLJÓSABÚNAÐ
+TEX.X TAFLA FYRIR EVAC FLÓTTALEIÐAKERFI 
+RLX.X STJÓRNSTÖÐ REYKLÚGA 
+TLX.X TENGISKASSI FYRIR LYFTUR
+TBX.X      TAFLA FYRIR BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI
+SBX.X SAMSKIPTABÚNAÐUR Á ÖRUGGUM SVÆÐUM
+GKX.X GÓLFHITAKISTA

ALMENNAR SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR GILDA NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM. 

TEIKNINGAR OG TÁKN ERU TÁKNRÆN OG SÝNA Í AÐALATRIÐUM HVERS ÓSKAÐ ER. 
SAMRÆMA SKAL LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM OG SÉRTEIKNINGUM.

BERA SKAL SAMAN SÉRTEIKNINGAR FRÁ ÖÐRUM HÖNNUÐUM VIÐ 
RAFLAGNATEIKNINGAR EINS OG VIÐ Á HVERJU SINNI. ÞETTA Á SÉRSTAKLEGA VIÐ 
UM LAGNIR Í INNRÉTTINGUM ÞAR SEM ÁVALLT SKAL HAFA 
INNRÉTTINGARTEIKNINGAR TIL HLIÐSJÓNAR VIÐ FRÁGANG RAFLAGNA.

ALLUR BÚNAÐUR ER INNFELLDUR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. 

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM [mm].

ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF OG Í MIÐJA DÓS/BÚNAÐ EÐA ÚR 
MIÐRI DÓS/BÚNAÐI Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

HÆÐ ROFA ER 1100 mm Í MIÐJA DÓS.

HÆÐ TENGLA FYRIR LÁG- OG SMÁSPENNU ER 200 mm Í MIÐJA DÓS. 

FJARLÆGÐ ROFA OG TENGLA FRÁ HURÐARGATI ER 200 mm Í MIÐJA DÓS.

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í STEYPU, SKAL BILIÐ MILLI PÍPA VERA 
MINNST 30 mm. ALLAR PÍPUR UTANDYRA ERU PEH, ALLAR PÍPUR INNANDYRA ERU 
PVC NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

UPPGEFIN HÆÐ KAPALBAKKA/KAPALSTIGA/NETSTIGA ER MIÐUÐ VIÐ NEÐRI BRÚN. 
FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARÐANDI GERÐ UPPHENGJA OG 
FJARLÆGÐ MILLI ÞEIRRA. 

SAMTENGJA SKAL TRYGGILEGA ALLA HLUTA KAPALBAKKA/KAPALSTIGA/NETSTIGA 
TIL AÐ TRYGGJA SPENNUJÖFNUN. Í ALLA STIGA ÞAR SEM VIÐ Á, SKAL SETJA 
SKILRÚM TIL AÐ AÐGREININGAR SMÁ- OG LÁGSPENNULAGNA.

ÞÉTTLEIKI RAFBÚNAÐAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

TIL VARNAR OF HÁRRI SNERTISPENNU SKAL NOTA NÚLLUN OG 
LEKASTRAUMSVÖRN.

JARÐBINDA SKAL MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA, LOFTRÆSTISTOKKA OG 
RAFBÚNAÐAR, SKV. REGLUGERÐ. JARÐBINDA SKAL NIÐURFÖLL Í STURTUM SÉU 
ÞAU ÚR MÁLMI.

VATNSLAGNIR FYRIR HEITT VATN (FRAM- OG BAKRÁS) OG KALT VATN, SKAL 
JARÐBINDA SKV. KRÖFUM RAFVEITU. 
FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA/SÉRSKAUTA  SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TTR OG 
RAFVEITU. 

RAÐA SKAL FÖSUM (L1, L2 OG L3) RÉTT NIÐUR Á STRAUMSKINNUR OG GREINAR 
ÞANNIG AÐ TRYGGT SÉ AÐ RÉTT FASARÖÐ HALDIST AÐ 3JA FASA TÆKJUM OG 
ÁLAG MILLI FASA SÉ SEM JAFNAST.

MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10 A OG TENGLA MINNST 16 A.

ALMENNAR SKÝRINGAR FRH.

ROFGETA SJÁLFVARA SKAL VERA 10kA. ROFGETA AFLROFA KEMUR FRAM Á 
EINLÍNUMYNDUM.

GREINAMERKING MEÐ "+"  MERKIR AÐ STRENGUR/LÖGN LIGGUR BEINT Í 
TÖFLU. GREINAMERKING ÁN "+" LIGGUR AÐ ÖÐRUM TENGISTAÐ. 
GREINAMERKING "+T2.1-Q1.1" ER GREIN "Q1.1" Í TÖFLU "T2.1" SEM 
STAÐSETT ER Á 2. HÆÐ.

BRUNAÞÉTTINGAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ BRUNAÞOL ÞESS 
VEGGJAR/FLATAR SEM HÚN RÝFUR/LIGGUR Í GEGNUM. BRUNAÞÉTTIEFNI 
SKULU AMK UPPFYLLA ÖRYGGISREGLUR OG VERA SAMÞYKKT AF HÚSNÆÐIS 
OG MANNVIRKJASTOFUNUN. PRÓFANIR EFNANNA SKULU HAFA FARIÐ FRAM 
SKV. EN 1366-3/4. 

ALLUR BÚNAÐUR SKAL VERA CE - MERKTUR.

KERFISNÚMER

KERFISNÚMER RAFLAGNIR 

8 LÁGSPENNUKERFI 
9 LÝSING
10 SMÁSPENNUKERFI
11 HEIMTAUGAR OG EINLÍNUTEIKNINGAR
12 HÚSSTJÓRNUNARKERFI

TÁKN Á TEIKNINGUM

LAMPALISTI

L1: UTANÁLIGGJANDI LED KÚPULL HVÍTUR, 230 V, 3000 K, CRI>90, 3000 lm.
VIÐMIÐUNARLAMPI: MODUS SPMP LED 830

L2: UTANÁLIGGJANDI LED KÚPULL HVÍTUR, 230 V, 3000 K, CRI>80, IP65, 1410 lm.
VIÐMIÐUNARLAMPI: DIONE LED 14W 3000K

L3: UTANÁLIGGJANDI VEGGLAMPI SVARTUR, 230 V, IP54.
VIÐMIÐUNARLAMPI: ECHO BLACK 614680

L4: UTANÁLIGGJANDI VEGGLAMPI SVARTUR, 230 V, 3000 K, CRI>80, IP65, 440 lm.
VIÐMIÐUNARLAMPI: ECHO DIRECT BLACK 614361

L5: LED KASTARI, 230 V, 4000 K, CRI>80, IP65, 9500 lm.
VIÐMIÐUNARLAMPI: START ECO FLOOD 4K 10000lm

L6: LED LAMPI Á LAMPABRAUT, 230 V, 3000 K, CRI>80, IP20, 8000 lm.
VIÐMIÐUNARLAMPI: TRILUX 7651 HE LW 80-830ET L150 01

L7: LOFTLJÓS SÍVALNINGSLAGA HVÍTT Í FYRIR 14° HALLA.
VIÐMIÐUNARLAMPI: KUBBUR HRINGUR 12cm GU10 HVÍTUR

LB: LAMPABRAUT TRILUX, 14m

VILLINGAHOLTSVEGUR

HREYFISKYNJARI Í LOFT, 360°

HREYFISKYNJARI Á VEGG

TENGIDÓS VEGG

TENGIDÓS LOFT

SÍMI 

VATNSLEKASKYNJARI 

HITANEMI

LYKLABORÐ ÖRYGGISKERFIS 

AÐGANGSLESARI KORT OG KÓÐI

AÐGANGSLESARI KORT 

HURÐANEMI

HLJÓÐGJAFI, SÍRENA

SEGULLÁS

ÞRÝSTIROFI 

BROTROFI 

MYNDAVÉL

MYNDAVÉL ÚTI 

DOME MYNDAVÉL Í LOFT

DOME MYNDAVÉL Á VEGG

MYNDAVÉL HREYFANLEG

LAGNIR UPP 

LAGNIR Á MILLI HÆÐA

LAGNIR NIÐUR

ÁRÁSARHNAPPUR

KARMYFIRFÆRSLA MÓTORLÆSING

KARMYFIRFÆRSLA SEGULLÆSING

KARMYFIRFÆRSLA SOLENOID

AÐGANGS- OG ÖRYGGISKERFI

HÞ

BÞ

KAPALBAKKI LOKAÐUR 

STRENGSTIGI

NETSTIGI

KAPALBAKKI SÍGATAÐUR

GÓLFRENNA

TENGLARENNA

HLJÓÐÞÉTTING

BRUNAÞÉTTING

LAGNALEIÐIR

STRENGSTIGI HÆKKUN

STRENG- EÐA NETSTIGI NIÐUR

FJARSKIPTATENGILL 

FJARSKIPTATENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA

TENGIDÓS VEGG

TENGIDÓS LOFT

LAGNIR UPP 

LAGNIR Á MILLI HÆÐA

LAGNIR NIÐUR

TÖLVU- OG FJARSKIPTAKERFI

REYKSKYNJARI OPTÍSKUR

REYKSKYNJARI Í LOFTSTOKK

FJÖLSKYNJARI, OPTÍSKUR/HITA

SKYNJARI OFAN LOFT

SKYNJARI MEÐ LJÓSGJAFA

SKYNJARI MEÐ HLJÓÐGJAFA

I/O EINING

HANDBOÐI

BLIKKLJÓS

BJALLA

HURÐASEGULL

TENGIDÓS LOFT

TENGIDÓS VEGG

LAGNIR UPP 

LAGNIR Á MILLI HÆÐA

LAGNIR NIÐUR

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI

LOFTLJÓS, (KVEIKING A)

LOFTADÓS

VEGGDÓS (KVEIKING A)

VEGGDÓS 

ÞRÝSTIROFI

EINFALDUR ROFI 

SAMROFI

KROSSROFI 

DIMMER

HREYFISKYNJARI LOFT

HREYFSKYNJARI Á VEGG

TENGILL

TENGILL, TVÖFALDUR

TENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA

TENGILL Í RENNU EÐA Á STIGA

LAGNIR UPP 

LAGNIR Á MILLI HÆÐA

LAGNIR NIÐUR

ÚT LJÓS MEÐ INNBYGGRÐI RAFHLÖÐU

ÚT LJÓS, MIÐLÆGT KERFI

NEYÐARLJÓS (FLÓTTALEIÐALÝSING) MEÐ INNBYGGÐRI RAFHLÖÐU 

NEYÐARLJÓS (SVÆÐISLÝSING) MEÐ INNBYGGÐRI RAFHLÖÐU 

NEYÐARLJÓS LJÓS (FLÓTTALEIÐALÝSING), MIÐLÆGT KERFI

NEYÐARLJÓS LJÓS (SVÆÐISLÝSING), MIÐLÆGT KERFI

JARÐBINDING

MÓTOR

2 FJÖLDI TENGLA EÐA ROFA

A

A

LÁGSPENNUKERFI

3 FASA TENGILL

HÖNNUÐUR
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MKV. (A1)

YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.

VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.
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RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR

NR. DAGS YF. LÝSING
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+T1.2

+TS1.2

+T1.0

+TS1.1
+T1.1

+TB1.2

+TA1.2

+TA1.1

+TB1.1

1x32mm PEH RÖR FYRIR 
MÖGULEGA RAFBÍLAHLEÐSLU &
+1x25mm PEH RÖR FRÁ +T1.1

- GANGA SKAL TRYGGILEGA 
FRÁ RÖRAENDUM.

1x25mm PEH RÖR FYRIR 
LJÓSAPOLLA VIÐ BÍLASTÆÐI
MEÐ 3x2,5mm2 Cu RV-K STRENG

LJÓSAPOLLI

LJÓSAPOLLI

12700

8610

6090

60
0

HÖNNUÐUR
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MKV. (A1)

YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.

VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.

280787-3029
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22110

GALDRAMÝRI

BÓG
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RAFLAGNIR Í LÓÐ
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-Fi1.7

+T1.1
-Fi1.8

+T1.1
-Fi1.2

H:1100

HÖNNUÐUR
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MKV. (A1)

YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.

VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.

280787-3029
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GALDRAMÝRI

BÓG
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ALM. RAFLAGNIR
1.HÆÐ
GRUNNMYND

NR. DAGS YF. LÝSING

- ALMENNIR FJARSKIPTATENGLAR SKULU VERA MEÐ
CAT5e STRENGJUM.



+TA1.2

+TB1.2

+TS1.2

+T1.2

1x32mm PEH RÖR FRÁ
TÖFLU +T1.1 &
2x50mm PEH RÖR FRÁ
TÖFLU +TS1.1

2x25mm PEH RÖR FRÁ
TÖFLU +TB1.1

2x25mm PEH RÖR FRÁ
TÖFLU +TA1.1

1x25mm PEH RÖR FRÁ 
TÖFLU +T1.1,
AÐ +SK1.2 (SÖKKULSKAUT)

1x32mm PEH RÖR &
1X25mm PEH RÖR FRÁ
TÖFLU +T1.1
FYRIR MÖGULEIKA Á 
LÝSINGU Á PALLI OG HEITUMPOTTI

+TS1.1

+T1.1

+TA1.1

+TB1.1

+T1.0

1x32mm PEH RÖR AÐ
TÖFLU +T1.2 &
2x50mm PEH RÖR AÐ
TÖFLU +TS1.2
+1x25mm PEH AÐ +SK1.2

1x32mm PEH RÖR FYRIR
MÖGULEGA RAFBÍLA-
HLEÐSLU 
+1x25mm PEH AUKA RÖR
+1x25mm PEH RÖR 
FYRIR LÝSINGU Í LÓÐ

2x25mm PEH RÖR AÐ
TÖFLU +TB1.2 &
2X25mm PEH RÖR AÐ
TÖFLU +TA1.2

HÖNNUÐUR
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VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.
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YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.

VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.
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YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.
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DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.

280787-3029

1 : 50

NÝBYGGING

22110

GALDRAMÝRI

BÓG

10-1141

AG 28.02.23

803 SELFOSS

alexander@ferill.is

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI
1.HÆÐ
GRUNNMYND

NR. DAGS YF. LÝSING



SKÝRINGARMYNDIR ERU EKKI Í KVARÐA

SKÝRINGAMYNDIR SÖKKULSKAUTS

GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

TVÖ NEÐSTU STEYPUJÁRNIN Í SÖKKLI SKULU BUNDIN SAMAN
ALLAN HRINGINN. STEYPUJÁRN BUNDIÐ VIÐ SITTHVORT JÁRNIÐ
OG ÞAU TEKIN UPP Í TENGIBOX.

∅ 12mm

AÐ TENGIBOXI

SAMTENGING MILLI
JÁRNA Á TVEIMUR
MÓTLÆGUM STÖÐUM

SAMTENGING MILLI
JÁRNA Á TVEIMUR
MÓTLÆGUM STÖÐUM

∅ 12mm

SÉRMYND VÍRLÁSA

SAMTENGING STEYPUTEINA

STEYPUTEINN

VÍRLÁSAR

∅ 12mm

SAMTENGING STEYPUTEINA
SETJA SKAL TVO VÍRLÁSA Á
HVER SAMSKEYTI

SÝND ERU 2 NEÐSTU
STEYPUSTYRKTARJÁN Í
STEYPUMÓTI OFAN Á
NEÐSTU MÓTAVÍRUM

SNIÐ AF TÖFLUVEGG

∅ 8 mm

25

TAFLA

KOPARVÍR Í PÍPU TENGIST
EFTIR ATVIKUM Á PE - EÐA
PEN - SKINNU Í TÖFLU

TENGIBOX u.þ.b
200x200x100mm

TENGIBOX FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL
ÁVALLT VERA SÝNILEG OG AÐGENGILEG.
STAÐSETT VIÐ VATNSINNTÖK
EÐA VIÐ TÖFLU

TRYGGJA SKAL RÉTTA NOTKUN ÞESSARA
JÁRNA MEÐ ÖRUGGRI MERKINGU

SNIÐ X1 - X1 Í SÖKKULVEGG

X1 X1

HÖNNUÐUR
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Galdramýri

Fornminjar,

Tóftir

Byggingarreitur

MHL02 MHL01
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+TS1.1
+T1.1

+TS1.2
+T1.2

+T1.0 MÆLAKASSI

400

RAFMAGN

FJARSKIPTI
HEIMTAUG RAFMAGNS 3N~400/230V 50Hz, 100 A

INNTAKSPÍPA FYRIR RAFMAGN ⌀ 63 mm

INNTAKSPÍPA FYRIR FJARSKIPTI ⌀ 2x50 mm

33500289022880

3
1

7
0

59280

4
4

3
7

0
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I>>

3

100/100A

-Q0
3

63/63A

-Q1
4

16A/30mA

-Fi1.1 -X1 VARMADÆLA

1

+T1.1 - W1 .1

5G2,5 mm² Cu RV-K

2

16A/30mA

-Fi1.3 -X1 VINNUTENGLAR

3

+T1.1 - W1 .3

3G2,5 mm² Cu NYM

2

13A/30mA

-Fi1.4 -X1 LÝSING Í SKEMMU

4

+T1.1 - W1 .4

3G1,5 mm² Cu NYM

2

13A/30mA

-Fi1.5 -X1 ÚTILÝSING, VESTUR

5.1

+T1.1 - W1 .5 .1

5G1,5 mm² Cu RV-K

2

13A/30mA

-Fi1.6 -X1 KASTARI FYRIR OFAN HURÐ

6

+T1.1 - W1 .6

3G1,5 mm² Cu RV-K

3

63A

-S1

3

63/63A

-Q2

-X1 GREINATAFLA +T1.2ø 50 mm

1 5G25 mm² Cu RV-K

-X3 MÖGULEG RAFBÍLAHLEÐSLA

1

2

13A/30mA

-Fi1.7 -X1 BRUNAVIÐVÖRUNARSTÖÐ

6

+T1.1 - W1 .7

3G1,5 mm² Cu NYM

2

13A/30mA

-Fi1.8 -X1 ÖRYGGISKERFISSKÁPUR

7

+T1.1 - W1 .8

3G1,5 mm² Cu NYM

-X1 ÚTILÝSING, AUSTUR

5.2

+T1.1 - W1 .5 .2

5G1,5 mm² Cu RV-K

kWh

~3f

NPE

SPENNUJÖFNUN
SÖKKULSKAUTS, +SK1.1
ø 20 mm

25 mm² Cu

SPENNUJÖFNUN
VATNSINNTAKA
ø 20 mm

16 mm² Cu

-K1.5

1413

N

1

STOFN
ø 63 mm

5G25 mm² Cu3N~400/230V - 100A

HEIMTAUG VEITU

NPEN

4

16A/30mA

-Fi1.2 -X1 VINNUTENGILL

2

+T1.1 - W1 .2

5G2,5 mm² Cu NYM

SPENNUJÖFNUN
SÖKKULSKAUTS, +SK1.2
ø 20 mm

25 mm² Cu

ø 50 mm

5G25 mm² Cu RV-K

3

63/63A

-Q1
4

63A/30mA

-F1 3

B20A

-Q1.1 -X1 HELLUBORÐø 25 mm

1 5x4 mm² Cu

1

B16A

-Q1.2 -X1 BAKARAOFNø 20 mm

2 3x2,5 mm² Cu

1

B16A

-Q1.3 -X1 VINNUTENGLAR ELDHÚSø 20 mm

3 3x2,5 mm² Cu

1

B16A

-Q1.4 -X1 ÞVOTTAVÉLø 20 mm

4 3x2,5 mm² Cu

1

B16A

-Q1.5 -X1 ÞURRKARIø 20 mm

5 3x2,5 mm² Cu

1

B16A

-Q1.6 -X1 UPPÞVOTTAVÉLø 20 mm

6 3x2,5 mm² Cu

1

B16A

-Q1.7 -X1 ÖRBYLGJUOFNø 20 mm

7 3x2,5 mm² Cu

1

B13A

-Q1.8 -X1 TENGILL Í SMÁSPENNUHÓLFIø 20 mm

8 3x1,5 mm² Cu

1

B13A

-Q1.9 -X1 STOFAø 20 mm

9 7x1,5 mm² Cu

1

B13A

-Q1.10 -X1 ELDHÚS, GANGUR & ANDDYRIø 20 mm

10 5x1,5 mm² Cu

1

B13A

-Q1.11 -X1 HERBERGI, ÞVOTTAHÚS & SALERNIø 20 mm

11 7x1,5 mm² Cu

1

B13A

-Q1.12 -X1 BRUNAVIÐVÖRUNARSTÖÐø 20 mm

12 3x1,5 mm² Cu

2

B13A/30mA

-Fi2.1

NNPESPENNUJÖFNUN
VATNSINNTAKA
ø 20 mm

16 mm² Cu

-X1 VINNUTENGLAR ELDHÚS EYJAø 20 mm

3 3x2,5 mm² Cu

-K2.1

1413

N

1

-X2 ÚTILÝSING, SUÐURø 20 mm

2 5x1,5 mm² Cu

-X2 ÚTILÝSING OG TENGLAR, NORÐURø 20 mm

1 5x1,5 mm² Cu

D

-D1.9

-K1

N

2

D

-D1.11

-K1

N

2

SPENNUJÖFNUN
STURTUBOTNS
ø 20 mm

6 mm² Cu

1

B13A

-Q1.13 -X1 ÖRYGGISKERFISSKÁPURø 20 mm

13 3x1,5 mm² Cu

TAFLA +T1.1
800x800x215 mm (HxBxD)

TN-C-S
3N~400/230V

N

SÓLÚR

MÆLAKASSI +T1.0 TAFLA +T1.2
800x800x215 mm (HxBxD)

TN-C-S
3N~400/230V

N

SÓLÚR

SMÁSPENNUHÓLF

LIÐAR OG VÖR LIÐAR OG VÖR

LIÐAR OG VÖRLIÐAR OG VÖR

RAÐTENGIRAÐTENGI

TAFLA +T1.1
(800x800x215mm) (HxBxD)

2X 50mm PEH RÖR
FRÁ BOÐVEITU

63mm PEH RÖR
5G25mm2 RV-K STRENGUR
KEMUR FRÁ +T1.0 MÆLIKASSA 

32mm PEH RÖR
5G10mm2 RV-K STRENGUR
AÐ TÖFLU +T1.2 

2X 50mm PEH RÖR
AÐ TÖFLU +T1.2

SMÁSPENNUHÓLF

LIÐAR OG VÖR LIÐAR OG VÖR

LIÐAR OG VÖRLIÐAR OG VÖR

RAÐTENGIRAÐTENGI

TAFLA +T1.2
(800x800x215mm) (HxBxD)

32mm PEH RÖR
5G10mm2 RV-K STRENGUR
KEMUR FRÁ +T1.1 

2X 50mm PEH 
RÖR
FRÁ +T1.1
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+T1.2

+SK1.2 TENGIST Í TÖFLU +T1.1

+T1.1

+SK1.1

+T1.0

TENGIST Í TÖFLU +T1.1

HÖNNUÐUR

Ferill ehf    Mörkin 1. 108  Reykjavík     Sími: 575 1600     www.ferill.is

MKV. (A1)

YFIRFARIÐ DAGS. ÚTG.

VERKNR. TEIKN. NR. BREYT.

DAGS. BREYT.

SAMÞYKKT: KT.

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.

280787-3029

1 : 50

NÝBYGGING

22110

GALDRAMÝRI

BÓG

11-0100

AG 28.02.23

803 SELFOSS

alexander@ferill.is

HEIMTAUGAR OG EINLÍNUTEIKNINGAR
SÖKKULSKAUT
GRUNNMYND

NR. DAGS YF. LÝSING


	22110-8-0001
	Sheets
	8-0001 - Almennar skýringar


	22110-8-1091
	Sheets
	8-1091 - Raflagnir í lóð


	22110-8-1101
	Sheets
	8-1101 - Alm Raflagnir


	22110-8-1141
	Sheets
	8-1141 - Lagnaleiðir


	22110-9-1101
	Sheets
	9-1101 - Lampaplan


	22110-10-1121
	Sheets
	10-1121 - Aðgangs- og öryggiskerfi


	22110-10-1141
	Sheets
	10-1141 - Brunaviðvörunarkerfi


	22110-11-0001
	Sheets
	11-0001 - Skýringarmynd sökkulskauts


	22110-11-0010
	Sheets
	11-0010 - Afstöðumynd


	22110-11-0020
	Sheets
	11-0020 - Einlínumynd


	22110-11-0100
	Sheets
	11-0100 - Sökkulskaut



		johannes@utu.is
	2024-06-07T10:43:36+0000
	Laugarvatni
	Undirritun


		johannes@utu.is
	2024-06-07T10:53:21+0000
	Laugarvatni
	Undirritun


		johannes@utu.is
	2024-06-07T14:09:18+0000
	Laugarvatni
	Yfirfarið




