
Fe
llis

tig
i

Raflagnateikningar
Skógarskarð, Gnúpverjahreppi

VERKNÚMER:
TÖLVUNAFN:

2607-2022-082

KENNITALA: 211261-3749, netfang:rafteikn@gmail.com

ÞÓR STEFÁNSSON  RAFIÐNFRÆÐINGUR
RAFLAGNATEIKNINGAR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMI 897 8718 

Nóvember 2022F:\OD\VERK\GLUGGAGERÐIN\SKÓGARSKARÐ\TEIKN\RAFLÖGN 22 11-2607.DWG

SÍÐAST VISTAÐ:
ÚTPRENTAÐ:

16.11.2022 21:25:20
18.11.2022 14:35:54

RAFLÖGN LÁGSPENNULAGNIR, SKÝRINGAR, SNIÐ OG AFSTÖÐUMYND
RAFLÖGN  EINLÍNUMYND, LAMPAPLAN OG SMÁSPENNULAGNIR

NR. 0
NR. 1
NR. 2

RAFLÖGN FORSÍÐA 



SKÓGARSKARÐ
L228226

Aðkomuvegur

H
eim

taugar

Byggingareitur

Lóðamörk

K:10.020

AÐKOMA SLÖKKVILIÐS
NÁKVÆM STAÐSETNING
 SKV. VEGSTÆÐI

F= 10078 m²

5,6

8,
3

14,131,4

MATSHLUTI 01

14,8
31,5

55,3

41,9

83,2

52
,6

15
8,

5

191,7

Kúpull á loft

Hangandi ljós yfir borði

L01
Útiljós á vegg IP 67

L04

L03

L02
Veggljós  

Alrými
34,1 m² 

0101

íssk.

SORP A
 A

LR

R

Bað
3,8 m² 

Rafm.
tafla

LR

sk
áp

urka
m

in
a

HSL

Súla

In
nt

ök
 

R

Þv/þu

Þv. hús
3,3 m² 4 x ∅ 32 mm + 2 x ∅ 25 mm

∅ 32 mm / 5x10q
Mælakassi

Heimtaug RARIK

Tafla T

10q

2 2 2 222

2

2 2

H1700

H300 H1800

H600
H600 H600

3

2

H800
H800

T6q

H1800

H1600

b a

a

a

2

c

2

d

e

l

l

m

m
T

6q2e,d
∅ 20 mm

T,1-∅ 20 mm / 5x2,5qT,2

T,3

T,4 T,5

T,6

T,7

Gr.8

Gr.9

T,F3

T,F5

T,F4

b,c

∅ 20 mm

10q jarðskaut

45°

27
73

79
0

94
0

12
20

Mörk m2
(birt flatarmál)

2998

84
7

60
51

37
2

32
71

45
52

51
9

32
99

0201

25
00

94
0

12
20

18
00

Loft (birt m2)
25,9 m² 

UNDIRSTÖÐUR:
Undirstöður verða úr staðsteyptri, járnbentri steinsteypu,

Undirstöður verða aðlagaðar að staðsetningu húss í
landslagi.
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Rofi

Veggljós

Loftljós

Einfaldur tengill
2 Tvöfaldur tengill

Samrofi
2

Tvöfaldur rofi

Jarðtenging

L Loftnetstengill

Tafla / mælakassi

Krossrofi
F Símatengill

Hreyfiskynjari öryggiskerfi
R Reykskynjari

Bjalla
Handboði
Þrýstirofi

Ljósdeyfir

Rör upp á næstu hæð
Rör niður á næstu hæð
Rör gegnum hæð
Rofi og tengill í sömu hæð ( 1100 mm )

T Tölvutengill

Hreyfiskynjari á vegg

Hreyfiskynjari á loft 360°

Neyðarljós NL

ÚtljósÚT

S
S

230V/12V

150 VA
Spennir fyrir halogenljós

R Reykskynjari með hljóðgjafa í sökkli

H Hátalaratengill

Segullæsing

TB Talnaborð

Hreyfiskynjari

Myndavél

EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU.

11.  TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í ALRÝMI

10.  BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM
SNERTISPENNUVÖRNUM.

DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.

8.   HÆÐ TENGILS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.

9.   GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU,

12.  TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D  500 x 500 x 200.

OG ELDHÚSI  SKAL VERA 1100 mm.

3.   HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ

2.   HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
1.   ÖLL RÖR ERU ∅ 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,

5.   ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,

4.   HÆÐ TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC

6.   MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,

7.   HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.

FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm. NEMA ANNARS

2

SKÝRINGAR

SÉ GETIÐ.

13.  ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.

14.  SPENNAR FYRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ 
INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA

15.  DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM 

16.  ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR
AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM

17.  HAFA SKAL TIL HLIÐSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR  
AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM

18.  ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA  
VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG  
AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI

19.  MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR
SKAL JARÐBINDA VANDLEGA

20.  JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-
VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI
OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

Blaðstærð - A3 1:100 / A1 1:50
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