Vatn: Afstéoumynd. 1:200.

SKYRINGAR VID VATNSLOGN.

EFNI:

Pipusterdir stairéra eru 7 mm ( innra pvermal ).
15 samsvarar 1/2" #40 samsvarar ¢ 1.5
20 samsvarar ¢3/4" $50 samsvarar ¢ 27
@25 samsvarar ¢ 1" ®65 samsvarar ¢ 2.5
932 samsvarar ¢1.25” #80 samsvarar ¢ 3"

Allar pfpur innanhdss, bedi fyrir heitt og kalt neysluvatn, skulu

vera rydfri stéirsr og med skrGfudum/pressudum fittings, nema annad
sé sérstaklega tekid fram ( s.s. plastpex (pl), @lpex (apl), .kopar
(Cu) par sem teringarhetta er & heitu neysluvatni.)

FRAGANGUR: /

Allar pipur skal leggja pannig ad edlileg bennsla peirra hindrist ekki.
A 16gn skal setja temingarioka og lofttemingarskrifur par sem vid @.
Efst @ ollum 16dréttum stofnum og & hlidargreinum sem lengri eru en
4 metrar skal setja 30 cm langa loftpGda, pvermal beirra skal vera
jafnt og sverasti hluti stofnsins, talid fré adalfersiued. Endi & loft—
pGda sé rafsodinn og galvanhidadur eda med skrafudu loki.
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£ eda lokist med skrGfudu loki.
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FESTINGAR:

Festingar & 16dréttum rérum sé mest med 2 m bili, en upphengd
larétt ror med 1.2 m til 2,5 m bili, had sverleika rdra ( ca. 80
x pvermél réra ). Par sem pipur eru synilegar skulu festingar
midast vid pad, t.d. gjsrd sem gripur um ror og skrifist @ feti
vid vegg.

EINANGRUN:

Allar stélpipur 1 neysluvatnskerfinu skal einangra med 20 mm

glerullarholkum eda samberilegri einangrun. Enangrun skal

sivefja med p.t.g. plastbandi og skal hafa minnst 50% yfir—

Isppun & kaldavatnslégninni og auk pess |ima samskeyti bar.

par sem lagnir eru synilegar skal auk bess sivefja med t.d.

olfuborinni grisju, sem si®an malist eda kledist med bar til g

gerdum plasthdlkum.

Lagnir 7 hitaklefa skal einnig einangra 7 peim meli sem hegt \

er og mala eda merkja med p.t.g. merkjum hvad lsgn flytur,

rautt fyrir heitt vatn og blatt fyrir kalt vatn. \
Kaldavatnsldgn skal sivefja med sisalpappa undir einangrun.

Setja skal 10 mm einangrunarplast milli Gtveggjar og einang— \

rada rbra.

LAGNIR | JORDU: \

Lagnir utanhiss skal leggja 7 frostfriu dypi, b.e. 120 cm, en \ /
heimilt er ad leggja @ 90 cm dypi sé Idgn minna en 70 cm

fr& upphitudu hGsi eda undir snjébredsiuldgn. -
Efni 7 kaldavatnsheimed sé plast, sem polir minnst 6 Kg/cm \

brysting ( t.d. PEH r&r ). Tilgreind sterd er ytra pvermal 7 mm. /
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Efni 7 stopploka og inn 7 hGs sé plast ef adstedur leyfa, en ella \
galvaniserad stél, sem séu med par til gerdum &breddum asfait—

mottum eda asfaltprimad og tvivafid med asfaltvettum striga,

A vatnsheimed komi stopploki med spindli upp Gr jordu. Skal vera \
t.d. 2100 st eda pl rér upp ad steypujérnsloki 7 jardvegshed.

Tengildgn heits neysluvatns t.d. milli hGsa skal képukleda og \

einangra, t.d. Barkarrér eda samsvarandi.

Taknar kalt neysluvatn. \

Téknar heitt neysluvatn.

Téknar kaldan t8ppunarstad. \

Téknar heitan t8ppunarstad.

Taknar krana med sldngustit.

Taknar renniloka. \
Téknar renniloka med spindli upp Gr joro.

Taknar 8rrygisloka. \
Tdknar vatnsmelir.
Téknar einstreimisloka.

—t Téknar temingarventil.
- Téknar loftpGaa. \ /
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